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SECCION IV 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2025 
Obra:     “Sistema de instalaciones contra incendio CJCR” 
Ubicación: Hipólito Yrigoyen Nº 1835 entre F. Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

1 – DESCRIPCION GENERAL 

CIÓN IIES DE CONTRACIONCAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES 
La presente Licitación Publica corresponde a una etapa de terminaciones y puesta en marcha del nuevo 
Edificio para los Tribunales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, encontrándose localizado entre las calles 
Figueroa Alcorta, entre Juan de Garay y Av. Juan B Justo.  
 
El motivo del siguiente llamado a Licitación Pública es para la puesta en funcionamiento del sistema contra 
incendio que incluye el bombeo de la red existente, central de alarmas, la provisión de sistemas matafuegos 
en diferentes sectores del edificio y la integración de iluminación y cartelería de emergencia para el edificio 
de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.  
Todos los trabajos serán desarrollados con verificación de la instalación existente y del desarrollo de la 
totalidad del edificio. Actualmente solo será habilitado aproximadamente el 50% del mismo. 
A continuación, se detallan las tareas a ejecutar: 

1- Relevamiento de las instalaciones existentes. 
2- Proyecto e Ingeniería de los diferentes sistemas. 
3- Provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de bombeo y presurización para la instalación 

contra incendio. 
4- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de central de alarma. 
5- Provisión e Instalación de Tablero eléctrico para el sistema. 
6- Provisión e instalación de extintores según especificación. 
7- Provisión e instalación de cartelería de seguridad 
8- Provisión e Instalación de equipamiento electrónico, detectores, sensores, sirenas. 
9- Conexionado con la instalación existente del edificio. 

 
 
     Tiempo de Ejecución de los trabajos 100 días corridos. 
 


